
HUSK ALTID:

A. Når du installerer Malmbergs 1 kanals lysdæmpere og  
1 kanals relæ moduler.

 Så kan forsyning og trykledning føres i samme kabel, dog 
max 15m kabellængde. Bliver afstanden større end 15m, 
så skal installationen altid opdeles så forsyningen føres i 
et kabel / rør og trykledningerne i et andet kabel / rør.

B. Installeres mere end 1 produkt i samme kabelinstallation

 Så skal installationen altid opdeles så forsyningen føres i 
et kabel / rør og trykledningerne i et andet kabel / rør.

C. Når du installerer Malmbergs 2 kanals lysdæmpere og  
2 kanals relæ moduler.

 Så skal installationen altid opdeles så forsyningen føres i 
et kabel / rør og trykledningerne i et andet kabel / rør.

Best.nr. Note

9917028 A, B

9917030 A, B

9917036 B, C

9917037 B, C

9917038 B, C

9917046 B, C

9917052 A, B

9917053 A, B

9917054 B, C

9917055 B, C

9919037 A, B

9919041 A, B

9919054 A, B

OBS - SKAL LÆSES INDEN INSTALLATION!


